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DI MATTHIAS STRACKE

Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachversténdiger fur Fachgebiete des Bauwesens
Zivilingenieur fur Kulturtechnik und Wasserwirtschaft

A-3400 Klosterneuburg-Weidling, HauptstralRe 36, e-mail: office@stracke-zt.at Tel.: 0720 / 721 127

Amt der NO Landesregierung
Gruppe Wirtschaft, Sport und Tourismus
Abteilung Anlagenrecht

Landhausplatz 1
3109 St. Polten

Klosterneuburg, den 19. Oktober 2023
GZ: SV 2015 56

WST1-U-787/088-2023

Windenergie Grol3 Schweinbarth GmbH, Vorhaben ,Windpark Grof3
Schweinbarth; Antrag auf Anderungsgenehmigung nach § 18b
Umweltvertraglichkeitsprifungsgesetz 2000, UVP-G 2000, Erweiterung um die
WKA GSB-04 & GSB-05 — Antrag 16.03.2023 Ersuchen um Gutachtenerstellung

Mit Schreiben WST1-U-787/088-2023 vom 14. August 2023 erging fur den Fall, dass
die Unterlagen beurteilbar sind und sich eine Anderung bei der Beurteilung des
eigenen Fachbereichs ergeben, das Ersuchen um Erstellung eines Gutachtens bis
langstens 20.0ktober 2023 zu nachfolgenden Fragen:

5.2.1 Rufen die geplante Anderung zusatzliche, tiber den mit dem Bescheid der NO
Landesregierung vom 19.Juli 2016, RU4-U-787/033-2016, sowie dem
Anderungsbescheid vom 06.Marz 2020, WST1-U-787/069-2020, fur den Windpark
Grol3 Schweinbarth genehmigte Ausmalf? hinausgehende Auswirkungen auf die
Umwelt hervor und worin bestehen diese zusétzlichen Auswirkungen konkret?

(Soweit im jeweiligen Fachbereich Aussagen getroffen werden kénnen:)
5.2.2 Konnen diese zusatzlichen Auswirkungen das Leben oder die Gesundheit von

Menschen oder das Eigentum oder sonstige dingliche Rechte von Nachbarn
gefahrden?

5.2.3 Kbénnen diese zusatzlichen Auswirkungen nachhaltige Belastungen auf die
Umwelt verursachen, insbesondere den Boden, die Luft, den Pflanzen- oder
Tierbestand oder den Zustand der Gewasser bleibend schadigen?
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5.2.4 Konnen diese zusatzlichen Auswirkungen durch geeignete Mal3nahmen oder
Vorschreibungen (Auflagen, Bedingungen, Befristungen) begrenzt bzw. vermieden
werden?

5.2.5 Entspricht das eingereichte Anderungsvorhaben dem Stand der Technik und
werden einschlagige Richtlinien und Normen eingehalten?

5.2.6 Stehen diese zusatzlichen Auswirkungen, unter Einrechnung maoglicher
Maflinahmenvorschreibungen, dem Ergebnis der Umweltvertraglichkeitsprifung, die
fur den mit dem Bescheid der NO Landesregierung vom 19.Juli 2016, RU4-U-
787/033-2016, sowie dem Anderungsbescheid vom 06.Marz 2020, WST1-U-
787/069-2020, Windpark Grof3 Schweinbarth durchgefiihrt wurde, entgegen?

5.2.7 Ist das vorliegende Anderungsvorhaben, allenfalls unter der Vorschreibung von
Auflagen, Bedingungen und Befristungen aus der jeweiligen fachlichen Sicht
genehmigungsfahig? Wenn ja, unter Vorschreibung welcher (zusatzlichen) Auflagen,
Bedingungen und Befristungen?
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Folgende Unterlagen wurden fur die Beurteilung herangezogen:

[1]
[2]
[3]

[4]

[5]
[6]

[7]

[8]
[9]

Projektsparie inklusive Umweltvertraglichkeitserklarung (UVE), Gbermittelt im
April 2015, erganzt mit den Unterlagen von September 2015 und Janner 2016
Projektsparie inklusive Umweltvertraglichkeitserklarung (UVE), Gbermittelt im
April 2019, erganzt mit den Unterlagen von Juni 2019

Befund und Gutachten der Fachgebiete Wasserbautechnik und
Gewasserschutz betreffend die Vollstandigkeit der Projektunterlagen, erstellt
durch DI Matthias Stracke, vom 2. Juni 2015

Gutachten der Fachgebiete Wasserbautechnik und Gewasserschutz betreffend
die Vollstandigkeit der Projektunterlagen, erstellt durch DI Matthias Stracke,
vom 25. September 2015

Teilgutachten ,Wasserbautechnik/Gewasserschutz®, erstellt durch DI Matthias
Stracke, vom 17. Februar 2016

Bescheid RU4-U-787/033-2016, Amt der Niederdsterreichischen
Landesregierung; Gruppe Raumordnung, Umwelt und Verkehr vom 19.

Juli 2016, betr. Mag. Benedikt Abensperg und Traun, ,Windpark Grof}-
Schweinbart®; Genehmigung gemaf § 17 Umweltvertraglichkeitsgesetz 2000,
UVP-G 2000

Ansuchen Mag. Benedikt Abensperg und Traun, A-2221 Grol3 Schweinbarth,
HauptstraRe 2, um Erteilung einer Genehmigung der Anderung des Bescheides
vom 19.7.2016 genehmigten Vorhabens laut angeschlossenen geénderten
Projektunterlagen gemanR § 18 b UVP-G, vom 25. April 2019

Stellungnahme ,Wasserbautechnik/Gewasserschutz” zur Projektdnderung 2019
erstellt durch DI Matthias Stracke, vom 2. Juli 2019

Anderungsbescheid vom 06. Marz 2020, WST1-U-787/069-2020, firr den
Windpark GroR3 Schweinbarth, Anderungsgenehmigung geman § 18b UVP-G
2000

[10] Antrag der Windenergie GroR Schweinbarth GmbH auf Anderung der

Genehmigung gemaf 818b UVP-G durch Errichtung von zwei zuséatzlichen
Windkraftanlagen vom 16.3.2023

[11] Gutachten zum Abnahmeverfahren Fachgebiete

"Wasserbautechnik/Gewasserschutz“ erstellt durch DI Matthias Stracke, vom
22. Juni 2023

[12] Projektsunterlagen zum Anderungsantrag 2023, welche mit dem Link WST1-U-

787_018 Uber die NOE-Box zur Verfiigung gestellt und am 18.8.2023
downgeloadet wurden

[13] Befund und Gutachten der Fachgebiete Wasserbautechnik und

Gewasserschutz betreffend die Vollstandigkeit der Projektunterlagen, erstellt
durch DI Matthias Stracke, vom 20. September 2023
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1 Befund

Die angestrebte Anderung der UVP-Genehmigung umfasst

_)

—>
—>

die Errichtung und den Betrieb von zwei Windkraftanlagen des Typs Vestas V162
mit einem Rotordurchmesser von 162 m, einer installierten Generatorleistung von
6,2 MW und einer Nabenhohe von 169 m

die Errichtung der windparkinternen Verkabelung und einer 30-kV-Schaltstation
zum Anschluss der weiteren Anlagen an die bestehende Netzableitung des WP
GSB. Die Einspeisung der erzeugten Elektrizitat erfolgt auf der 30-kV-Ebene im
Umspannwerk Gaweinstal

die Errichtung von Kranstell- und Montageflachen sowie einer geeigneten
Zuwegung fur Transport, Montage und Betrieb der Windkraftanlage

die Errichtung von Eiswarn-Tafeln und Leuchten inkl. Verkabelung

Anderung bzw. Anpassung der Montage- und Kranstellflachen.

Die beiden beantragten Windkraftanlagen GSB-04 und GSB-05 liegen nordwestlich
der bestehenden Anlagen GSB-01 bis GSB-03, siehe Bild 1.

| Legende
@ \kacse- PLANUNG
@ \WKkaGse - BESTAND

Windeignungszone WE16

- GSB-04

GSB-05 65803 RS
‘ ®

)

- GSB-02 SE RS TS

Bild 1: Ubersichtslageplan der projektgegenstandlichen WKAs (Quelle:

B1 01 20230808 Vorhabensbeschreibung)
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Die wesentlichen Projektbestandteile werden in der Vorhabensbeschreibung wie folgt
beschrieben.

Zitat aus B1_01_20230808_Vorhabensbeschreibung
1.3.1 Errichtung und Betrieb von zwei Windkraftanlagen
Das Vorhaben besteht aus zwei Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von
12,4 MW:
e Zwei Windkraftanlagen des Typs Vestas V162-6.2 MW mit einem
Rotordurchmesser von 162 m, einer installierten Generatorleistung von
6,2 MW und einer Nabenhohe von 169 m.

Die Spannung der von den Windkraftanlagen erzeugten elektrischen Energie wird
mittels eines Transformators in den Gondeln der Windkraftanlagen auf 30 kV
transformiert und Gber 30-kV-Trossenkabel zu den Mittelspannungs-Schaltanlagen
im Turmfuld der Anlagen geleitet, mit welchen die Anlagen vom Netz getrennt werden
kénnen.

1.3.2 Windparkinterne Verkabelung und Netzanbindung

Die neu zu errichtenden Windkraftanlagen GSB-04 und 05 werden Uber
windparkinterne 30-kVVerkabelungen (inkl. Datenleitungen) mit einer neu zu
errichtenden Schaltstation in unmittelbarer N&he der bestehenden WKA GSB-03
verbunden, an die auch die Bestandsanlagen GSB-01 bis 03 angeschlossen
werden. Von dort erfolgt die Anbindung an das 110-kV-Verteilnetz der Netz NO
GmbH Uber die bereits bestehende 30-kV-Erdkabelleitung zum Umspannwerk
Gaweinstal.

1.3.3 Errichtung der Zuwegung

Die Zufahrt zu den Anlagenstandorten erfolgt etwa 2,5 km sudlich der Ortschaft
Klein-Harras von der Landesstral3e L3029. Die teils bestehenden Wege missen
hinsichtlich des Wegeaufbaues, der Kurvenradien und Ausbaubreiten teilweise
adaptiert werden. Darlber hinaus werden Teile der Zufahrten zwischen dem
bestehenden Wegenetz und den Montageplatzen neu errichtet. Die temporér zu
errichtenden Wegeabschnitte werden nach Mdéglichkeit mittels Plattenstral3en
befestigt.

Weitere Details zur Ausfliihrung der Zuwegung finden sich in Kap. 9.3.

1.3.4 Errichtung der Montage- und Kranstellflachen

Fur die Montage der Windkraftanlagen und gegebenenfalls fir Reparaturen und
Wartungen wahrend des Betriebs werden dauerhaft befestigte Kranstellplatze und
temporare Montage- und Lagerflachen errichtet. Des Weiteren wird ein dauerhaft
befestigter Zufahrtsweg fur das Betriebs- und Service-Personal angelegt.

Details zu den Montage- und Kranstellflachen finden sich in Kap. 6.4.
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Die antragsgegenstandlichen Windkraftanlagen liegen

im Bezirk Ganserndorf

in der Gemeinde Grof3-Schweinbarth

im Einzugsgebiet Sulzbach und teilweise im Einzugsgebiet Weidenbach,
Teilgebiet March

im Gebiet des Sulzbach — Abwasserverbandes und teilweise im Gebiet des
Weidenbach — Abwasserverbandes

im Gebiet des Grundwasserkoérpers Weinviertel, GK 100095

im Gebiet WE 16, Verordnung Uber ein Sektorales Raumordnungsprogramm
uber die Windkraftnutzung in NO (LGBI 8001/1-0)

Der Verlauf der windparkinternen 30 kV-Verkabelung ist in nachstehendem Bild 2
dargestellt.

Bild 2: Ubersichtslageplan der windparkinternen Verkabelung und der zu querenden

Infrastrukturen (Quelle: B1_01 20230808 Vorhabensbeschreibung)
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Daraus ist ersichtlich, dass eine Olleitung der RAG und eine Gasleitung der OMV
durch die Windparkverkabelung gequert werden.

Die Baugrundverhéltnisse wurden bei den geplanten Standorten jeweils durch drei
Rammsondierungen mit der “Schweren Rammsonde® in einem Abstand

von ca. 12,0 m zum Fundamentmittelpunkt sowie einer Kernbohrung am
Fundamentmittelpunkt erkundet.

Dabei zeigten sich im Schichtkomplex | schwach plastische Tone und Schluffe,
darunter schluffiger Sand, vereinzelt kiesig und im Schichtkomplex Il wieder
schwach plastischer Schluff und plastischer Ton.

In den Kernbohrungen konnten bis 22,5 m unter GOK keine Wasserzutritte
festgestellt werden.

Seitens des Erstellers des Baugrundgutachtens wird eine Tiefgrindung mit
Bohrpfahlen empfohlen, welche fir SOB-Pfahle herstellungsbeding mit 22,0 m
begrenzt werden.

Folgende aus Sicht der Wasserbautechnik und des Gewasserschutzes relevanten
Aspekte wurden nach der Anderung des Vorhabens fir die unterschiedlichen Phasen
geprift:

1.1 Umliegende Wasserrechte

Schutz- oder Schongebiete sowie Wasserwirtschaftliche Rahmenverfligungen gem.
WRG 1959 idgF. sind sowohl fir den engeren Untersuchungsraum der
Windparkanlage, als auch fur die Kabeltrasse nicht verordnet, siehe UVE 1.5.12.5

[1].

Eingetragene Wasserrechte sind im Untersuchungsraum/-gebiet (800 m) nicht
vorhanden. Eine aktuelle Abfrage tGiber den NO Atlas bestatigt das auch fur die
WKAs GSB-04 und GSB-05.

Obwohl aufgrund der Anderung des Vorhabens zusatzliche Grundparzellen betroffen
sind, werden umliegende Wasserrechte nicht berthrt.

1.2 Altlasten, Verdachtsflachen

Entsprechend den Projektunterlagen sind keine Altlasten oder Verdachtsflachen im

engeren Untersuchungsraum bekannt, It. Baugrundgutachten in [12] gilt dies auch flr
die Standorte der projektgegenstandlichen Anlagen.
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1.3 Bauphase

- Beeinflussung des Grundwasserkoérpers durch die Errichtung der
Fundamente

Das Projektgebiet liegt im Grundwasserkorper Weinviertel (GK 100095), welcher
durch geringméchtige Grundwasservorkommen charakterisiert ist.

Bei den Bauarbeiten ist nach den Unterlagen zur Baugrunderkundung (siehe
C2_02_Baugrundgutachten in [12]) kein Grundwasser zu erwarten, lediglich
Niederschlagswasser ist als Oberflachenwasser zu bericksichtigen.

- Flacheninanspruchnahme und Versiegelung

In der Bauphase sind temporar Flachen erforderlich (Kranstellflachen und
Montageflachen), die in der Betriebsphase riickgebaut werden.

Einen Uberblick gibt die nachstehende Tabelle, welche aus
B1 01 20230808 Vorhabensbeschreibung entnommen wurde:

Tabelle 1: Flachenverbrauch in der Errichtungsphase (temporar) und in der
Betriebsphase (dauerhaft) Quelle: B1_01 20230808 Vorhabensbeschreibung

Flachen Flachen

Flichenkategorien temporar dauerhaft
[m?] [m?]

Kranstellplatze 2025
Fundament 906
Lager-/Montageflichen 18.081
Zuwegung 4.259 1.086
Schaltstation 189
Kabeltrassen (temporir, bezogen auf 3 m
Bearbeitungsbreite) 7.275
Summe 29.615 4.208

Tab 15:  Flachenbedarf des gesamten Vorhabens

- Anderung bei den Rodungsflachen

Rodungen sind fur die Errichtung und den Betrieb des Windparks sowie die
Verlegung von Erdkabelsystemen zur elektrischen Anbindung der WKAs und
Eiswarnleuchten erforderlich. Dies inkludiert die Errichtung der Fundament- und
Montageflachen sowie die Gewdahrleistung der Zufahrtsmdglichkeit zum Windpark ftr
Sondertransporte, welche auch in der Betriebsphase aufrechterhalten werden muss.
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Zitat aus B1_01 20230808_Vorhabensbeschreibung:

Temporare Rodungen (Rodungsflache Temporar) sind fur die Dauer der Bauphase
im Bereich der temporaren Zuwegung sowie auf Flachen, welche frei von
Hindernissen sein mussen (Lichtraum der Sondertransporte) in nur geringem Mal3e
erforderlich. Fur die temporaren Montageflachen, Lagerflachen der Fligel und die
Rustflachen des Krans am Standort GSB-04 sind keine temporaren Rodungen
erforderlich.

Eine Aufstellung im Dokument C1 06 ergibt, dass insgesamt 2.837 m2 temporar und
1.686 m2 dauerhaft gerodet werden.

- Wasserhaltung

Eine Wasserhaltung wird nicht erforderlich sein, lediglich Oberflachenwasser
(Niederschlag) ist bedarfsweise aus der Baugrube abzupumpen.

Diesbezuglich wird auf die Auflagen XIV 3 — 5 des Bewilligungsbescheids [6]
verwiesen.

- Querungen von Infrastruktureinrichtungen

Zitat aus B1_01_20230808_Vorhabensbeschreibung:

Westlich des WKA-Standorts verlaufen von Stid nach Nord eine Nassgasleitung der
OMV sowie eine Doppeldlleitung der RAG mit zugehérigem Schacht Nr. 21
unmittelbar an der Kreuzung von L3029 und Fohrenwaldstral3e gelegen. Des
Weiteren verlauft nordlich des WKA-Standorts die Netzableitung des bestehenden
Windparks Gros-Schweinbarth von Ost nach West entlang des Wirtschaftsweges,
der die L3029 kreuzend in die Féhrenwaldstral3e mindet.

Lt. UVE 1.2.15.1 in [1] wird in Bereichen von Kreuzungen von bestehenden
Einbauten wie Wasser, Kanal, Strom, Telekom, Gas, Ol die Verlegung in offener
Bauweise mittels Unter-/Uberquerung unter Einhaltung der Mindestabstande nach
den Normen ONORM B 2533 und OVE-L20 durchgefiihrt.

- Errichtung der Zufahrten

Zitat aus B1_01 20230808_Vorhabensbeschreibung:

Die Verkehrsfuhrung im Windparkgeléande verlauft zum Teil GUber bestehende
Wirtschaftswege der land-bzw. forstwirtschaftlich genutzten Flachen sowie Uber neu
zu errichtende Zufahrten zu den Anlagenstandorten. Die bereits bestehenden
Feldwege und Trompeten werden zum Teil verbreitert und adaptiert, um den
Transportanforderungen, Lastklassen und Kurvenradien der Schwertransporte zu
entsprechen. Es handelt sich dabei um temporére AdaptierungsmalRnahmen, die
nach Abschluss der Bauphase wieder riickgebaut werden.
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- Baustelleneinrichtung
Angaben zur Baustelleneinrichtung liegen nicht vor.

Diesbeziglich wurde eine weitere Auflage formuliert, siehe Beantwortung der
Frage 5.2.7.

- Abwasseranfall im Baustellenbetrieb

Angaben zum Anfall von Schmutzwassern, Sanitarwassern oder
Waschwassern liegen nicht vor.

Diesbezuglich wurde eine weitere Auflage formuliert, siehe Beantwortung der
Frage 5.2.7.

- Errichtung der Montageplatze und Kranstellflachen

Zitat aus B1_01_ 20230808_Vorhabensbeschreibung:

Bei den gegenstandlichen Windkraftanlagen missen Stellflachen fir den
Montagekran und die Hilfskrdne sowie temporéare Montageflachen errichtet werden.
Diese Flachen dienen im Zuge der Errichtung der Anlage zur Aufstellung des
Montagekrans, als Rangierflache fir Hilfskr&dne sowie als Montage- und Lagerflache
fur aufzubauende Anlagen- und Turmteile. Nur die Stellplatze fur den Montagekran
werden dauerhaft befestigt, die temporaren Montageflachen werden voriubergehend
als geschotterte Flachen ausgefuihrt. Als Lagerflachen der Rotorblatter werden zwei
horizontale Streifen mit einer Breite von 3 m bzw. 6 m in einem Abstand von 52,85 m
zueinander bendtigt, welche voraussichtlich Gber Aufschittungen und/oder
Containergruppen realisiert werden. Fur Kranstellflachen und Zuwegungen kann
fallweise ein Bodenaustausch notwendig werden, um die Tragfahigkeiten zu
gewahrleisten.

In Summe sind zur Errichtung der Windkraftanlagen temporar befestigte
Zuwegungs-, Montage und Lagerflachen in einem Ausmal von etwa 22.340 m2
erforderlich. Zur Errichtung der Windkraftanlagen bzw. fir Wartungsarbeiten und
Reparaturen wahrend des Betriebs der Anlagen wird je ein dauerhaft befestigter
Kranstellplatz mit einem Ausmal} von etwa 1.077 m? (GSB-04) bzw. 948 m? (GSB-
05) im unmittelbaren Umfeld der Anlagen errichtet. Die dauerhafte Zuwegung vom
Stral3en- und Wegenetz zu den Anlagen beansprucht zusammengerechnet etwa
1.086 m2.

- Wassergefahrdende Betriebsmittel und Baumaschinen

Ein Verweis im Dokument ,Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen“ (siehe [2],
Hydrogeologie, Abwassertechnik, Abfallwirtschaft, Punkt 3.6.3) zeigt, dass das
Dokument nur fur die Errichtung der Windenergieanlagen (Fa. Vestas) gilt. Wahrend
der Bauphase kommen nur Baugerate, Aggregate und Baumaschinen zum Einsatz,
welche in einem technisch einwandfreien Zustand sind.
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Lt. UVE 1.5.12.8.1 in [1] sind beim Umgang mit den wassergefahrdenden
Flissigkeiten und Stoffen die in den Sicherheitsdatenblattern der Hersteller
festgelegten Sicherheitsmal3hahmen einzuhalten, um maogliche Gefahrdungen des
Grundwassers zu vermeiden.

Die in der Bauphase anfallenden Abfélle (ausgenommen jene der Fa. Vestas)
werden It. Einreichprojekt in einem Container bzw. einer Gitterbox getrennt
gesammelt und ordnungsgemal’ durch ein befugtes Unternehmen entsorgt.

Fur die fachgerechte Entsorgung werden vom Hersteller (Fa. Vestas) ausschlief3lich
zertifizierte Unternehmen beauftragt, siehe B1_01_Vorhabensbeschreibung.

Auch seitens der Baufirma kommen nur Baugerate, Aggregate und Baumaschinen
zum Einsatz, welche in einem technisch einwandfreien Zustand sind.

Bindemittel in ausreichender Menge werden in Containern gelagert, um bei einem
Schadensfall mit austretenden, wassergefahrdenden Stoffen eine Versickerung in
das Erdreich zu unterbinden. Das kontaminierte Bindemittel und der verschmutzte
Unterboden werden durch ein befugtes Unternehmen fachgerecht entsorgt.

Der Konsenswerber erklarte das Umweltmerkblatt Wasserwirtschaft und
Gewasserschutz auf Baustellen, herausgegeben vom OWAV, als verbindlich

(siehe [1]).

In den Unterlagen der Vorhabensanderung [2] wurden nur Anderungen beschrieben
und beurteilt - gleichbleibende MalRnahmen, wie der Umgang mit
wassergefahrdenden Betriebsmitteln und Baumaschinen, wurden nicht wiederholt.

Gleiches wird auch fur die Errichtung der WKAs GSB-04 und GSB-05 angenommen.
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1.4 Betriebsphase

- Flacheninanspruchnahme und Versiegelung

In der Betriebsphase sinkt die Flachenversiegelung, da die fir die Bauphase
temporéar erforderlichen Flachen (Kranstellflachen und Montageflachen) riickgebaut
werden.

Einen Uberblick gibt die nachstehende Tabelle, welche aus
B1 01 20230808 Vorhabensbeschreibung entnommen wurde:

Tabelle 2: Flachenverbrauch in der Errichtungsphase (temporér) und in der
Betriebsphase (dauerhaft) Quelle: B1_01 20230808 Vorhabensbeschreibung

Flachen Flachen

Flichenkategorien temporar dauerhaft
[m?] [m?]

Kranstellplatze 2025
Fundament 906
Lager-/Montageflichen 18.081
Zuwegung 4.259 1.086
Schaltstation 189
Kabeltrassen (temporir, bezogen auf 3 m
Bearbeitungsbreite) 7.275
Summe 29.615 4,206

Tab 15.  Flachenbedarf des gesamten “orhabens

- Errichtung der Zufahrten

Zitat aus B1_01 20230808 _Vorhabensbeschreibung:

Die Verkehrsfuhrung im Windparkgelande verlauft zum Teil Uber bestehende
Wirtschaftswege der land-bzw. forstwirtschaftlich genutzten Flachen sowie Uber neu
zu errichtende Zufahrten zu den Anlagenstandorten. Die bereits bestehenden
Feldwege und Trompeten werden zum Teil verbreitert und adaptiert, um den
Transportanforderungen, Lastklassen und Kurvenradien der Schwertransporte zu
entsprechen. Es handelt sich dabei um temporare AdaptierungsmalRnahmen, die
nach Abschluss der Bauphase wieder rickgebaut werden. Die Zuwegung zu den
Anlagen wéhrend der weiteren Betriebsphase erfolgt Uber dauerhaft befestigte
Wegabschnitte, die nur geringe Flachen in Anspruch nehmen und fir den
Wartungs- und Servicebetrieb ausreichend dimensioniert sind.

- Anderung bei den Rodungsflachen

In der Betriebsphase sinkt die gerodete Flache, da die fir die Bauphase temporér
erforderlichen Flachen neu aufgeforstet werden.

Zitat aus B1_01 20230808_Vorhabensbeschreibung:
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Temporare Rodungen (Rodungsflache Temporar) sind fur die Dauer der Bauphase
im Bereich der temporaren Zuwegung sowie auf Flachen, welche frei von
Hindernissen sein mussen (Lichtraum der Sondertransporte) in nur geringem Mal3e
erforderlich.

Eine Aufstellung im Dokument C1 06 ergibt, dass insgesamt 2.837 m2 temporar und
1.686 m2 dauerhaft gerodet werden.

- Wassergefahrdende Stoffe als Betriebsmittel der Windkraftanlage (WKA)

Die gegenstandlichen Anlagen enthalten in folgenden Systemen wassergefahrdende
Stoffe:

Hydraulikeinheit
Getriebeeinheit
Kihleinheit

Hier wird beschrieben, dass jede der gegenstandlichen WKAs Uber entsprechende
Ruckhaltevorrichtungen verfugt.

Zusatzlich wird jede Anlage mittels Ferntuberwachungssystem (Vestas SCADA
System) kontinuierlich Gberwacht und Fehlermeldungen automatisiert weitergeleitet.
Im Falle einer Undichtigkeit wird ein Not-Stopp ausgeldst und der betreffende
Kreislauf kann durch Magnetventile gesperrt werden, wodurch das Auslaufen
wassergefahrdender Stoffe hintangehalten werden kann.

Auch gegen Austritt von Schmierstoffen sind die vorgesehenen Malihahmen
beschrieben.

Beim Umgang mit diesen Flussigkeiten und Stoffen sind die in den
Sicherheitsdatenblattern der Hersteller festgelegten Sicherheitsmalinahmen
einzuhalten, um mdogliche Gefahrdungen des Grundwassers zu vermeiden.

Durch die Vorhabensanderung ergeben sich diesbeziglich keine relevanten
Veranderungen.

- Abfall

Die im Betrieb anfallenden Abfalle werden unmittelbar bei deren Anfall direkt von den
Montage-, Service- und Wartungsarbeiten durchfiihrenden Unternehmen

tubernommen und fachgerecht entsorgt.

Durch die Vorhabensanderung ergeben sich diesbezlglich keine relevanten
Veranderungen.
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- Abwasser

Entfallt, da fir den Normalbetrieb der Anlage weder Wasser bendétigt wird, noch
Abwasser produziert wird.

Durch die Vorhabensanderung ergeben sich diesbeztiglich keine relevanten
Veranderungen.

1.5 Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser

Eine Beurteilung der Auswirkung einzelner MaBnahmen auf das Schutzgut
Wasser ist in den antragsgegenstandlichen Unterlagen nicht enthalten.

Aus fachlicher Sicht kdnnen aber die bewertenden Einschatzungen gemal Punkt 2.6
(Seite 11/12) der Einlage 4.1 Umweltauswirkungen der Vorhabensanderung, datiert
mit 27. Mai 2019 des Projektes Juni 2019 auch fur die beiden neuen Anlagen GSB-
04 und GSB-05 sinngemalf Ubertragen werden.
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2 Beantwortung der gestellten Fragen

Zu Frage 5.2.1

Rufen die geplante Anderung zusétzliche, tiber den mit dem Bescheid der NO
Landesregierung vom 19.Juli 2016, RU4-U-787/033-2016, sowie dem
Anderungsbescheid vom 06.Marz 2020, WST1-U-787/069-2020, fur den Windpark
Grol3 Schweinbarth genehmigte Ausmalf3 hinausgehende Auswirkungen auf die
Umwelt hervor und worin bestehen diese zuséatzlichen Auswirkungen konkret?

(Soweit im jeweiligen Fachbereich Aussagen getroffen werden kénnen)

Hinsichtlich der Fachgebiete Wasserbautechnik/Gewasserschutz ergeben sich
lediglich geringfuigige Anderungen, dementsprechend sind auch die diesbeziglichen
Auswirkungen auf die Umwelt geringfugig bzw. vernachlassigbar.

Zu Frage 5.2.2

Kdnnen diese zusatzlichen Auswirkungen das Leben oder die Gesundheit von
Menschen oder das Eigentum oder sonstige dingliche Rechte von Nachbarn
gefahrden?

Die aus fachgegensténdlicher Sicht geringfiigigen Anderungen sind nicht geeignet,
das Leben oder die Gesundheit von Menschen oder das Eigentum oder sonstige
dingliche Rechte von Nachbarn zu gefahrden.

Zu Frage 5.2.3:

Kdnnen diese zuséatzlichen Auswirkungen nachhaltige Belastungen auf die Umwelt
verursachen, insbesondere den Boden, die Luft, den Pflanzen- oder Tierbestand
oder den Zustand der Gewasser bleibend schadigen?

Unter Berlicksichtigung der im Bescheid der NO Landesregierung vom 19.Juli 2016,
RU4-U-787/033-2016, sowie dem Anderungsbescheid vom 06.Marz 2020, WST1-U-
787/069-2020 festgehaltenen MalRnahmen und Auflagen werden sich die
Auswirkungen des Projektes nach der Vorhabensanderung aus
fachgegenstandlicher Sicht nicht wesentlich &ndern.

Die Beurteilung der Auswirkungserheblichkeit des Anderungsprojektes auf das
Schutzgut Wasser wird bei bewilligungsgemaler Umsetzung weiterhin als
geringfugig bzw. vernachlassigbar eingeschatzt.

Zu Frage 5.2.4:

Kdnnen diese zusatzlichen Auswirkungen durch geeignete Maflinahmen oder
Vorschreibungen (Auflagen, Bedingungen, Befristungen) begrenzt bzw. vermieden
werden?

Unter Berticksichtigung der im Bescheid der NO Landesregierung vom 19.Juli 2016,
RU4-U-787/033-2016, sowie dem Anderungsbescheid vom 06.Marz 2020, WST1-U-
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787/069-2020 festgehaltenen MalRnahmen und Auflagen werden sich die
Auswirkungen des Projektes nach der Vorhabensénderung aus
fachgegenstandlicher Sicht auch nicht wesentlich andern.

Zu Frage 5.2.5: )
Entspricht das eingereichte Anderungsvorhaben dem Stand der Technik und werden
einschlagige Richtlinien und Normen eingehalten?

Das Anderungsvorhaben entspricht aus fachtechnischer Sicht dem Stand der
Technik, die WKAs werden auf weiterentwickelte WKA-Typen geandert.

Auch bei der Vorhabensénderung werden die einschlagigen aktuellen Richtlinien und
Regelwerke eingehalten.

Zu Frage 5.2.6:

Stehen diese zuséatzlichen Auswirkungen, unter Einrechnung maoglicher
Malinahmenvorschreibungen, dem Ergebnis der Umweltvertraglichkeitsprufung, die
fir den mit dem Bescheid der NO Landesregierung vom 19.Juli 2016, RU4-U-
787/033-2016, sowie dem Anderungsbescheid vom 06.Marz 2020, WST1-U-
787/069-2020, Windpark Grol3 Schweinbarth durchgefihrt wurde, entgegen?

Unter Beriicksichtigung der im Bescheid der NO Landesregierung vom 19.Juli 2016,
RU4-U-787/033-2016, sowie dem Anderungsbescheid vom 06.Marz 2020, WST1-U-
787/069-2020 festgehaltenen MalRnahmen und Auflagen werden sich die
Auswirkungen des Projektes nach der Vorhabensanderung aus
fachgegenstandlicher Sicht nicht wesentlich andern.

Die zusatzlichen Auswirkungen stehen dem Ergebnis der
Umweltvertraglichkeitsprufung, die fur den mit dem Bescheid der

NO Landesregierung vom 19.Juli 2016, RU4-U-787/033-2016, sowie dem
Anderungsbescheid vom 06.Méarz 2020, WST1-U-787/069-2020, genehmigten
Windpark Grof3 Schweinbarth durchgefiihrt wurde, nicht entgegen.

Zu Frage 5.2.7

Ist das vorliegende Anderungsvorhaben, allenfalls unter der Vorschreibung von
Auflagen, Bedingungen und Befristungen aus der jeweiligen fachlichen Sicht
genehmigungsfahig? Wenn ja, unter Vorschreibung welcher (zusatzlichen) Auflagen,
Bedingungen und Befristungen?
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Die im Bescheid der NO Landesregierung vom 19.Juli 2016, RU4-U-787/033-2016,
sowie dem Anderungsbescheid vom 06.Marz 2020, WST1-U-787/069-2020
festgehaltenen MalRnahmen und Auflagen, die weiterhin Gultigkeit haben, sind aus
fachgegenstandlicher Sicht daher wie folgt zu erganzen:

Auflage neu:

Die Oberflachenentwéasserung der Baustelleneinrichtung (Container, Lagerflachen,
etc.) hat so zu erfolgen, dass das anfallende Wasser schadlos abgeleitet und zur
Versickerung gebracht wird.

Auflage neu:

Anfallende Schmutzwéasser, Sanitarabwasser und allenfalls verunreinigte Wasser,
welche nicht zur Versickerung gebracht werden durfen, sind nachweislich und
fachgerecht zu entsorgen. Diesbeziigliche Nachweise sind den
Kollaudierungsunterlagen beizulegen.

Auflage neu:

Folgende in der Projekteinlage C2_02_Baugrundgutachten vom 4. Juli 2023 unter
Punkt 10. ,Bautechnische Hinweise” und Punkt 11. ,Hinweise“ angeflhrten bzw.
empfohlenen Maflinahmen sind verbindlich umzusetzen.

# Alle auftretenden Oberflachen-und Niederschlagswésser sind wirksam von den Bauab-
schnitten durch entsprechende ordnungsgeméle Wasserhaltungsmalinahmen bzw.
durch ausreichendes Gefalle fernzuhalten. Es ist anzumerken, dass durch Wasserzu-
tritt insbesondere die Materialien des Schichtenkomplexes SK | zum Aufweichen
neigen, wodurch sich die bodenmechanischen Eigenschaften mafBgeblich ver-
schlechtern kénnen.

~ Aufgeweichtes Bodenmaterial in den Sohlbereichen der Baugrube ist jedenfalls auszu-
tauschen.

~ Es ist eine verrohrte Sockeldranage DN200 mit einer Breite von 1,0 m und mit einer
Rollierung 32/63 auszufithren. Die Wasser, die mit dieser Dridnage aufgefangen
werden, sind lber drei bis vier Ausleitungsrohre (DN200, Vollrohr) seitlich, aus den
Uberschiittungskérpern hinaus, in Sickerkoffer zu fiihren. Diese Sickerkoffer sind
mit einer Rollierung 32/63 aufzufiillen und miissen mit dem Schichtenkomplex SK
Il korrespondieren.

» Der Hinterfilllung und der Uberschiittung kommt im Zuge der Abdichtung gegen eindrin-
gendes Oberflachenwasser zur Vermeidung einer Auftriebswirkung fur ein Fundament
ohne Auftrieb maligebliche Bedeutung zu. Die Hinterfiillung ist mit anndhernd sehr
gering bis wasserundurchldssigen Bodenmaterialien herzustellen. Hierbei kann
das Aushubmaterial des Schichtenkomplexes SKI gegebenenfalls Verwendung
finden, es ist hierbei jedenfalls eine relative Dichte von Dg; 2 98,0 % zu erreichen.
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» Es wird empfohlen, den Uberschitiungskérper zu neigen (gegebenenfalls talseitig) und
Dranagen anzuordnen, um anfallende Niederschlagswéasser am Einsickern in den ehe-
maligen Baugrubenbereich zu hindern.

~ Fur die abdichtenden und dranagierenden Malnahmen ist eine Detailplanung durchzu-
fuhren.

Klosterneuburg, den 19. Oktober 2023

Unterzeichner | Matthias Johannes Franz Stracke
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